
ANNEX 8: ESQUEMA I CÀLCULS DEL SISTEMA 
DE BOMBEIG



ESQUEMA DEL SISTEMA DE BOMBEIG:
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CÀLCUL POTÈNCIA DE LA BOMBA: 

mL 500.1

mh
max

13595420460
.

mhnormal 7030420460

hmQ /40 3

- Pèrdua de càrrega: 

Accessoris:

55.22Vàlvules

1052Retenció

30215Colzes

5Altres

mTOTAL 50

Longitud de tuberia equivalent: m550.150500.1

A partir del grafic de perdues de càrrega, es troba el valor 7 per cada 100 m de tuberia equivalent de

80 mm,i per una velocitat de 2 m/s 

Pèrdua de càrrega total: ...5.1087
100
550.1

acm

...1805.178705.108 acmhTNORMAL

...2501355.108 acmhTMAX

Bomba recomanable: S6D/18 
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GRÀFICS UTILITZATS PEL CÀLCUL DE LA BOMBA:






